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Abstrak
 

Perhitungan beban pendinginan dengan metode ASHRAE ( American Society Of Heating, Refrigerating and

Air-Conditioning Engineers ) merupakan salah satu metode yang banyak dipakai oleh para engineer atau

konsultan dalam merancang sistem pendinginan. Pada metode ini Iebih banyak berpedoman pada tabel-tabel

panduan yang selalu diperbaharui pada saat penerbitan tiap edisinya. Untuk memperoleh besar beban

pendinginan yang mendekati beban pendinginan maksimum sebenarnya yang dibutuhkan, perlu dilakukan

perhitungan yang sama dengan data-data masukan yang berbeda-beda. Perhitungan ini memerlukan waktu

yang cukup banyak jika dihitung secara manual, untuk mengatasinya dicoba dengan bantuan komputer yaitu

melalui pemograman Visual Basic (VB). PTB merupakan sebuah pengembangan terakhir dari bahasa

BASIC (Beginner 's All-purpose Symbolic Instruction Code). VB ini juga merupakan sebuah program

aplikasi berbasis windows yang sangat populer saat ini, merupakan sarana pembuat program yang lengkap

namun mudah, dan dapat digunakan untuk membuat program-program yang kompleks, serta dapat interaksi

dengan aplikasi windows Iainnya misalnya untuk akses database. Dengan demikian akan Iebih mudah dalam

penggunaan dan up-date tabel-tabel data, dimana dalam perhitungan beban pendinginan dengan metode

ASHRAE banyak menggunakan tabel. Pada akhirnya akan Iebih mempermudah pengguna aplikasi ini.
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