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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Telah dilakukan penelitian analisa kegagalan bearing cover pompa air pendingin A/C. pengujian yang

dilakukan meliputi komposisi kimia, struktur makro dan mikro. Ditemukan adanya cacat pori material

bearing cover yang berada pada atmosfer korosif. Cacat pori pada material dalam lingkungan korosif air

pendingin mempercepat kegagalan komponen tersebut.
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