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Studi gangguan interbus transforner (1BT-1) 500/150 kV di gitet 500 kV
Kenmbangan- Jakarta Barat = Study of interbus transformer fault (IBT-1)
500/ 150 kV at extra high substation 500 kV Kenbangan-West Jakarta
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