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Judul :

Anal i si s kegagal an proses peni ndahan pasokan listrik pada suatu sistem
di stribusi 13,8 KV. dengan nenggunakan ETAP (studi kasus ; kegagal an di
PT. Chevron Pacific Indonesia) = Analysis on power sw tching process
failure at a distribution system 13,8 kV with ETAP software (Case study
in PT. Chevron Pacific |Indonseia)
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